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© — TOMADA ELETRICA DUPLA (F-N-T) — "NO BREACK”

® — 03 TOMADA RJ45 — DADOS E VOZ + TOMADA ELETRICA DUPLA (F—N-T)

< — TOMADA DUPLA COMUM (F-N-T)

3 — LUMINARIA 2 x 32 w

ﬂ[] — APARELHO DE AR CONDICIONADO 12, 18 ou 21.000 BTU (220V)

—

— APARELHQ DE AR CONDICIONADO TIPG SPLIT

% — SHAFT (2 0 100 mm) — RACK 12U (PAREDE) — 7 PATCH PANEL 24 PORTAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO /ILUMINACAO
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1/200

TRT — 34

REGIAO

DIRETORIA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA

DIRETOR DESENHO NUMEROQO DATA
HUDSON LUIZ GUIMARAES LUIZIANA 1518 ouT/08
PROJETO E%RBX%%@gJUSﬂQA DO TRABALHO  |PETALHE FOLHA
e CABEAMENTO ESTRURURADO 1 /// 1
RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS ILUMINACAO

ARQ.:Projeto/Varas/Passos/RAntonioJosedosSantos,/ProjConstrug&olULOB2pav




