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ESTUDO DE VIABILIDADE

e-PAD: 19.452/2018

Assunto:  Estudo de viabilidade para possivel aquisi¢ido de imével localizado
na rua Joaquim Rocha , 13, Contagem/MG, para funcionamento do

Foérum da Justigca Trabalhista local.

Conforme previs&o legal, contida no art. 4° da Resolugdo CSJT n°
70/2010, o TRT/3* Regido apresenta estudo de viabilidade para aquisigao de imovel
em Contagem/MG, a fim de abrigar o Férum da Justi¢a do Trabalho no municipio. Esta
analise considerou os aspectos legal, técnico, econémico, social e ambiental.
Destaca-se que o objeto do estudo é o imével que hoje abriga o foro e as seis varas

locais, por meio de contrato de locagdo junto ao proprietario (Contrato 13LI001,

vigente até 26/03/2023).

I.  DADOS DO IMOVEL PARA POSSIVEL AQUISICAO

Identificacao Proprietario

Rocha Faria Empreendimentos

Imobiliarios Ltda.

Enderego do Imovel

Rua Joaquim Rocha, 13, Betéania -
Contagem/MG. CEP: 32017-270

Numero de pavimentos 8 (oito)
Area total construida

_ 3.325,34 m?
(excluindo area de estacionamento)
Area de estacionamento 377,43 m?

Il. FINALIDADE E JUSTIFICATIVA DO INVESTIMENTO

Diante do novo Regime Fiscal instituido (Emenda Constitucional n.
95/2016), o qual estabeleceu teto dos gastos e investimentos publicos, a aquisicdo
em questao tem por finalidade a redugéo de despesas de custeios no TRT/3? Regido
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para os préximos exercicios. Considerando o cenério estabelecido pela Emenda em
questdo, o Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT) passou a orientar os
Regionais a adquirirem imoveis proprios (inversdo financeira, conforme
determinagdes contidas no Ato Conjunto TST.CSJT. n. 10/18, Oficio Circular
CSJT.SEOFI n. 02/18, Mensagem SEOFI/CSJT n. 17/18 e Oficio Circular
CSJT.SEOFI n. 04/18).

Na busca em promover mais eficié€ncia em seus gastos, a Administragéo
deste Regional resolveu investir na compra de iméveis proprios, elaborando estudo
de sua situagao atual, a fim de viabilizar tais agdes. A partir da analise dos 26 (vinte e
seis) imoveis locados, elencou-se os 10 (dez) imdveis com valores de locagdo mais

elevados:

CIDADE/LOCALIZAGAO DOS IMOVEIS VAkESGMUEE'}'_S(%)DO

Belo Horizonte — Rua Mato Grosso, 468. 332.000,00
Belo Horizonte — Av. Augusto de Lima, 1.234. 316.000,00
Contagem 84.330,78

Betim 83.000,00
Belo Horizonte — Av. Pedro Il, 4.550 48.560,06
Governador Valadares 23.936,00

Alfenas 10.741,58

Pocos de Caldas 9.569,57

Lavras 8.000,00

Manhuacgu 7227,95

Fonte: Secretaria de Engenharia do TRT/32 Regi&o, dados referentes a Maio/2018

Uma vez que ja existe obra em andamento para abrigar o Férum
Trabalhista em Belo Horizonte, ha perspectiva de desocupar os imoveis com os dois
maiores valores de aluguel. Diante disso, a aquisicdo de imovel para sediar a Justica
do Trabalho em Contagem/MG (terceiro maior valor de locagéo) passou a ser a mais

conveniente e oportuna para a Administragao.
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. ANALISE DA VIABILIDADE LEGAL DA AQUISICAO

A partir da escolha da cidade para aquisigdo de imével, sugerida pela
Administragéo deste Regional, a matéria foi submetida ao Egrégio Orgéo Especial,
visto que, caso fosse aprovada, seria necesséria alteracdo do Plano de Obras
2016/2019. Com isso, apds apreciagédo da questao, foi aprovada por unanimidade a
incluséo da aquisicdo de imével em Contagem/MG para abrigar a sede propria da
Justica do Trabalho local, promovendo a mudanga pretendida no Plano de Obras
(Resolugéo Administrativa n.° 100, de 12 de julho de 2018).

As necessidades do Tribunal quanto ao imével a ser adquirido
(localizagao, area construida, acabamentos, condigées de uso e acessibilidade e etc.)
foram, entéo, levantadas na elaboragido de um Termo de Referéncia. Com isso, foi
realizado Chamamento Publico, a fim de prospectar o mercado em Contagem/MG
quanto a existéncia de iméveis adequados ao TRT, que atendessem as diretrizes
determinadas.

O anico imovel ofertado no processo de Chamamento Publico realizado
foi este onde hoje ja esta instalado o Férum da Justica do Trabalho local, constatando-
se, assim, a inexisténcia de ambiente competitivo para a aquisi¢ao a que se pretende
este Regional.

A respeito do referido Chamamento Publico, assim se manifestou a
Assessoria de Analise Juridica deste TRT, conforme parecer datado de 05.10.18
(documento acostado aos autos com o identificador e-PAD n. 19452-2018-74):

[-]

Do cotejo de todo o relatado, observa-se que o procedimento de chamamento
publico realizado para prospec¢do do mercado imobiliario de Contagem/MG
observou os parametros estabelecidos no Edital n® 01/2018 (doc. n°® 19452-
2018-37, p. 233/267) e na IN SPU/MPOG n° 222/2017, [...]

[...]

In casu, o procedimento deu-se de forma regular, sem vicios de legalidade.
Diante desse panorama, entende-se que a autoridade competente pode
promover sua homologagao, nos termos do art. 43, VI da Lei n° 8.666/93, vez
que a desclassificagdo do unico ofertante a toda evidéncia, impedira a
Administragéo de avancar na busca de seu objetivo.

Noutro giro, ndo ha impedimentos legais para que a Administragio
proceda & futura compra do imével ofertado, por dispensa de licitagéo,
nos termos do art. 24, X da Lei n° 8.666/93, se Ihe parecer oportuno. [...]

[--]

(destacou-se)
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Diante dos termos ora transcritos, tem-se que a avaliagao feita pela
Assessoria de Analise Juridica (ASAJ) indicou ser viavel, sob o aspecto legal, a
aquisicao de imével que se propde.

Tanto isso é verdade que, na conclusao de seu parecer, a Assessora de
Analise Juridica propds ao Diretor-Geral deste TRT n&do apenas a homologacéo do
resultado do Chamamento Publico realizado mas, também, autorizacao para a

abertura de processo de dispensa de licitacdo (Art. 24, X. Lei n® 8.666/93), a fim de

adquirir o imével localizado na Rua Joaquim Rocha, n® 13, Centro, Contagem/MG, da

sociedade empresaria Rocha Faria Empreendimentos Imobilidrios Ltda., destinado a

abrigar o Forum Trabalhista daquela localidade.

Dessa forma, com base no parecer exarado pela autoridade competente,
entende-se ser adequada a realizagdo da compra por dispensa de licitagéo, conforme
prevé a Lei n® 8.666/1993, em seu art. 24, inciso X:

Art. 24 E dispensavel a licitagao:

[.]
X - para a compra ou locagao de imovel destinado ao atendimento das
finalidades precipuas da administragdo, cujas necessidades de
instalacdo e localizagdo condicionem a sua escolha, desde que o
preco seja compativel com o valor de mercado, segundo avaliacao
prévia;
Em relacdo a Secretaria de Superintendéncia da Uniao (SPU), este
Regional enviou Requerimento de Autorizacao para Aquisicdo por Compra, conforme
modelo contido na IN 22/2017 da SPU. O Superintendente do érgao local respondeu
que tal autorizacdo excede os limites da competéncia da SPU, visto que se trata de
instituigdo do Poder Legislativo. Pontuou que cabe a SPU apenas a homologacéo da
avaliagao do imével, a lavratura do contrato de compra e venda e, caso julgar
necessario, a submissao do processo a analise da Consultoria Juridica da Unido apds

concluidas as etapas licitatorias no ambito do Tribunal.
IV. ANALISE DA VIABILIDADE TECNICA DA AQUISICAO

Quanto a viabilidade técnica do imével em questao, verifica-se que este
atendeu todos os requisitos determinados pelo Chamamento Publico, a saber:
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I. Imovel esta completamente finalizado e em condices de pronta
ocupagao;

ii. Edificio possui idade inferior ou igual a 15 (quinze) anos - Habite-
se expedido em 06/06/2010;

1ii. Acesso exclusivo e independente aos magistrados, servidores e
jurisdicionados do TRT;

iv. Area construida de 3.325,34 m?2, sem considerar area do
estacionamento (edital solicitou area entre 3.000 m? e 4.000 m?);

V. Possui dois elevadores possibilitando acessibilidade entre os
pavimentos (edital determinava no minimo dois elevadores, em caso de
mais de um pavimento);

vi. Possibilidade de implantagdo do Férum conforme quadro de
areas elaborado pelo TRT a partir da determinagéo da Resolugdo CSJT
n°® 70/2010 e das necessidades do Tribunal;

vii.  Imovel possui area de estacionamento para no minimo 13 (treze)
vagas (377,43 m?);

viii.  Pecas estruturais em bom estado de conservacao;

IX. Existe laje de cobertura;

X. Possui condigées de instalacdo de sistema de climatizagao,

existindo atualmente 65 (sessenta e cinco) equipamentos de janela e 1
(um) equipamento tipo Split;

Xi. Imével localizado em quadra servida de vias pavimentadas em
asfalto, contando com rede de energia elétrica, de agua, esgoto, aguas
pluviais, iluminagao publica, servigos de telefonia e coleta de lixo;

Xii. Localizado em area bem servida por transporte coletivo e regiéo
de facil acesso de veiculos e pedestres;

xiii.  Imoével proximo a terminais bancarios e rede credenciada;

xiv. Localizado na Unidade de Planejamento “Sede”, conforme
denominagao contida no Anexo 12 do Plano Diretor de Contagem;

xv.  Existéncia de sanitarios, acesso entre o edificio e a via publica e

demais espagos com possibilidades de melhor adequagdo para



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 3% REGIAO
Diretoria de Administragao

atendimento pleno aos demais critérios de acessibilidade previstos na
NBR 9050.

Além da verificagao dos critérios estabelecidos no Chamamento Publico,
foi realizado estudo da estrutura fisica do imével, bem como das condigdes de sua
utilizagdo. Para tanto, foram considerados os parametros de avaliagdo contidos no Ato
n.° 80/2011 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regido!, uma vez que o
TRT/32 Regiao ainda ndo possui tais critérios estabelecidos.

Conforme metodologia estabelecida pelo Ato em questéo, a avaliacéo
se deu por meio de “levantamentos de condigées (internas) fisicas da
construgado/instalagdes e outras condigdes (externas) legais, sociais e de custos”.
Primeiramente, foram elaboradas fichas e relatdrios de vistoria para avalicao da
situagdo intrinseca as condigdes fisicas do imdvel?, considerando os seguintes
quesitos:

I. Sistema de cobertura;

ii. Instalagdes elétricas;

iii. Instalagdes hidraulicas;

iv.  Sistema de acabamentos;

V. Sistema de seguranga;

vi.  Funcionalidade;

vii.  Acessibilidade;

viii. Telecomunicacgées;

iX. Instalagbes mecéanicas.

Posteriormente, analisou-se os fatores externos, os quais foram
demonstrados na “Ficha Analitica”, que contém, além do resumo dos resultados das
condigbes internas, os seguintes parametros:

i, Criacao de novas varas;

ii. Movimentagao processual;

iii. Desenvolvimento econémico-social;

iv.  Condigao de propriedade do imével:

1 O Ato n.° 80/2011 do TRT/12 Regi&o encontra-se anexo a este documento.
2 As fichas e relatorios contendo avaliagao das condigdes internas do imovel seguem em anexo.



vi.
Vil.

Conforme se verifica abaixo na planilha resumo da Ficha Analitica, o
imovel vistoriado atingiu capacidade de atendimento de, aproximadamente, 80%
(oitenta por cento), considerando tanto os fatores internos quanto os externos. Apesar
de nao existir outros valores para os demais imoéveis deste Tribunal para efeito de
comparagao, como pretende a metodologia original, entende-se que o percentual
atingido € satisfatério para viabilizar a aquisicdo em questao, visto que as analises
individuais apresentam boas avaliagdes, a exemplo das instalagdes elétricas e das
telecomunicag¢des que foram avaliadas com percentuais superiores a 90% (noventa

s
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Concentracao da estrutura fisica;
Disponibilidade de area da edificacao;

Adogao de novas tecnologias.

por cento), apresentando ambas peso 3 (trés).

78,08%
ITEM |[QUESITO PESO NOTA
1 |Sistema de cobertura 2 79,33%| 158,67%
2 |instalacBes elétricas 3 B8,10%| 264,29%
3 |Instalagdes hidraulicas 1 62,22% 62,22%
4 |Sistema de acabamentos 1 91,57% 91,57%
5 |Sistema de seguranca 3 70,67%| 212,00%
6 Funcionalidade 2 83,33% 166,67%
7 |Acessibilidade 2 52,67%| 105,33%
8 |Telecomunicagdes 3 94,29%| 282,86%
8 |InstalagOes mecanicas 2 70,00%| 140,00%
ITEM [QUESITO
1|Criacio de novas Varas (selecionar um dos dados) 100%
2|Movimentacdo processual {adotar um percentual) 95,02%
3| Desenvolvimento economico-social (fator percentual) 83,50%
4|Condicio de propriedade do imavel (selecionar um dos dados) || 0%
5| Concentracio da estrutura fisica (selecionar um dos dados) || ' 100%
6|Disponibilidade de Area da edificac3o (adotar fator percentual)]  100%
7| Adocio de novas tecnologias (adotar fator percentual} © | 85%
: : . j AR ~ 78,89%|

Ressalva-se, porém, que ndo foi possivel chegar a um diagnostico
conclusivo quanto ao estado de conservacgéao dos trechos da fachada que apresentam
infiltracdes, pois, para tanto, seria necessaria a contratagao de servico especializado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO — 32 REGIAO
Diretoria de Administragio

de prospeccéao de fachadas. Existe a possibilidade de se mostrarem necessarias, em
médio ou curto prazo, intervengdes de recomposigcdo de fachada que demandem

custos ainda nao passiveis de mensuragao.
V. ANALISE DA VIABILIDADE ECONOMICA DA AQUISICAO

Conforme explicitado no item Il deste estudo, a aquisicao pretendida visa
a reducgao de despesas de custeio, dado o valor elevado da locagdo mensal (da ordem
de R$ 84.330,78 mensais) do imével que abriga, atualmente, o Férum da Justica do
Trabalho de Contagem/MG.

Quanto a existéncia de dotagcao orgcamentaria para a compra do imével,
verifica-se que esta foi garantida a partir da Lei Ordinaria n.° 13.705/2018, que
promoveu abertura de crédito especial de R$ 20.000.000,00 (vinte milhées de reais)
para a acdo em questao. Observa-se que o recurso disponivel é superior ao valor da
proposta de venda de R$ 12.625.972,33 (doze milhdes, seiscentos e vinte e cinco mil,
novecentos e setenta e dois reais e trinta e trés centavos), valor este compativel com
o Laudo de Avaliagao elaborado pela Caixa Econémica Federal®.

Destaca-se, ainda, que foram assegurados recursos suficientes para a
continuidade dos projetos em andamento, ndo havendo concorréncia entre estes e a
aquisicdo de imével em Contagem/MG*.

VI. ANALISE DA VIABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL DA AQUISICAO (elaborada
pela chefe da Se¢ao de Gestédo Socioambiental do TRT/32 Regi&o)

O estudo apresentado a seguir se propde a uma andlise da viabilidade social e
ambiental da aquisicdo do prédio onde funcionara o forum da Justica do Trabalho de
Contagem.

Para tanto, foi verificada a existéncia e adequacéo de trés quesitos de cunho
socioambiental: acessibilidade, conforto térmico e iluminacéo.

® O laudo de avaliagdo encontra-se anexo ao Formulario de Aquisicao de Imoveis — Doc. 19.
4+ A pomprovagéo dos recursos para os projetos em andamento esta anexa ao Formulario de
Aquisi¢éo de Imoveis - Doc. 6.
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Este trabalho tem como base o relatério de vistoria apresentado pela arquiteta da
Secretaria de Engenharia deste Tribunal, Gerusa Gontijo Guimaraes.

Passo, entao, a analise isolada de cada um dos critérios apresentados:

Acessibilidade:

Em relagéo a acessibilidade, consta no laudo de vistoria:

“A calgada do edificio possui 2,25cm de largura com inclinacéo longitudinal superior

a permitida pela norma de acessibilidade. Estd em concordéncia com as calgadas

vizinhas o que facilita o transito dos portadores de necessidades especiais. O piso,
revestido com ladrilho hidraulico 20x20cm, é antiderrapante, mas ndo possui

sinalizacdo tatil para pessoas com deficiéncia visual. Os equipamentos urbanos

existentes (placas, postes) e arvores néo prejudicam a faixa livre de 1,20cm. Existe
rebaixamento da calgada para acesso de veiculos em conformidade com a norma de
acessibilidade, mas ndo ha acesso para cadeirantes préximo a vaga demarcada para

deficientes.
O acesso ao prédio ocorre através de escada em granito polido com antiderrapante,
0 que nédo é adequado para uso em area externa, com corrimdo em apenas uma

altura. Na lateral foi construida rampa para acesso de PNE com piso antiderrapante
revestido com ladrilho hidraulico e corrimdo em apenas uma altura. Ndo existe

sinalizacdo com piso tatil para alertar do inicio e final da rampa e escada e do acesso

ao predio. Existe um desnivel de 1,5cm para entrar no edificio.

A ligagdo entre os pavimentos é realizada através de dois elevadores com
capacidade para 8 pessoas, o que garante a autonomia e seguranga ao cadeirante
que utiliza o edificio. A escada existente apresenta largura maior que 1,20m, mas

ndo apresenta corrimdo em duas alturas e sinalizacdo em braile conforme determina

a norma de acessibilidade. O piso € revestido em granito polido e antiderrapante em

fita, o que considero adequado em ambientes internos. Quanto aos corredores para
circulagdo horizontal, todos apresentam largura superior a 1,20m.

O dnico sanitario adaptado aos portadores de necessidades especiais encontra-se
no pavimento térreo, dentro da sala cedida a OAB. Os _demais sanitarios, tanto

publicos quanto restritos aos servidores, ndo apresentam dimensé&o suficiente para

adequacgdo aos deficientes. Além disso, existem desniveis de 1,5cm em todas as

instalagbes sanitarias, exceto a da OAB. Para sanar este problema proponho a

construgdo de sanitario acessivel na area de espera dos pavimentos.
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O capitulo 5 da NBR 9050:2015 prevé itens de informagdo e sinalizagdo, foi
identificada a inexisténcia de mapa tatil para auxiliar as pessoas ceqgas ou de baixa

visdo. O trajeto que conduz o usudrio ao balcdo de recepcdo néo é sinalizado com

piso tétil, o espago é amplo e sem pontos de referéncia, o que dificulta o acesso aos
portadores de necessidades especiais. Quanto ao piso tatil de alerta proximo as

escadas, elevadores e rampas, também néo foram instalados.

O mobilidrio existente ndo atende totalmente a norma de acessibilidade, O balc&o de

recepg¢édo ndo apresenta superficie com altura entre 0,75m e 0,85m do piso acabado,
0,73m de altura livre sob o tampo e profundidade livre de pelo menos 0,30m. Os
balcées das Varas do Trabalho e do Foro estdo, apesar de desgastados, em
conformidade com a norma. Com relagdo as mesas destinadas ao trabalho todas

atendem aos requisitos de acessibilidade previstos na norma. Existe um telefone

publico instalado em altura incompativel com o uso por pessoas em cadeira de rodas.

As portas sdo de madeira pintada de branco, mas nenhuma possui 80 cm de vao

livre.

No estacionamento existente néo foi prevista uma vaga destinada aos portadores de

necessidades especiais, mas ha espaco suficiente para demarcagdo da vaga dentro
dos pardmetros estabelecidos pela NBR 9050:2015. O _acesso _ao_edificio ndo é

acessivel sendo necessaria a construgdo de rampa, o que é plenamente viavel no

espaco existente.”. (grifou-se)

Importante registrar que a edificacdo sob analise € o imdvel que, locado por este
TRT/32 Regiao, sedia a Justi¢ca do Trabalho em Contagem desde novembro de 2003,
conforme contrato n. 13L1001, ndo tendo sido notificado por usuarios deste Tribunal
sobre dificuldades maiores relacionadas as condiges de acessibilidade.

O prédio possui dois elevadores, oferece acesso as suas dependéncias sem
obstaculos relevantes (passiveis de ajuste técnico para atendimento pleno de norma),
havendo uma rampa lateral junto a sua entrada e 01 (um) Unico banheiro para
deficientes.

Além disso, os balcGes de atendimento, as salas de audiéncia e o setor de atermacao
— locais de maior utilizagdo e comparecimento, por parte dos jurisdicionados — n&o

oferecem qualquer obstaculo de acesso aos usuarios da Justica do Trabalho. Nao foi
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constatado pela SENG nenhum desnivel significativo que possa impedir ou dificultar
o transito interno de servidores, magistrados e demais usuérios.

Por tudo isso, entendemos que a edificagdo atende, ainda que minimamente, as
necessidades especiais das pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida que nele
tenham que adentrar.

Da leitura do laudo de vistoria elaborado pela Secretaria de Engenharia (SENG),
sobretudo das partes grifadas, conclui-se que o imével em referéncia pode ser
adaptado para que atenda as condicoes ideais de acessibilidade.

Em consonédncia com o disposto no mencionado laudo, ha necessidade de
intervengGes imediatas no prédio, sobretudo no que se refere a sinalizacao tatil e em
braile para atender as pessoas com deficiéncia visual, instalagdo de corrimaos em
duas alturas, acesso e demarcagio de vaga para deficientes, construcao de rampa
para acesso ao edificio a partir da garagem, adequagéo do mobiliario para atender as
normas de acessibilidade e construgdo de sanitarios acessiveis nos pavimentos, uma
vez que existe apenas um banheiro acessivel, no térreo, localizado dentro da sala
reservada a OAB, e os demais sanitarios nao possuem dimensées suficientes para
adaptacgao.

Dessa forma, desde que realizadas as mencionadas intervengées, entendemos que o
imovel atendera as condigées plenas de acessibilidade necessarias ao puiblico interno

e externo com deficiéncia que precise fazer uso de suas instalagées.

Conforto térmico:

No que se refere ao conforto térmico, consta no relatério de vistoria:

“As medi¢bes demonstraram que em pouco mais de 60% dos ambientes avaliados a

temperatura esta dentro daguela considerada confortavel pela NR-17. mas a unidade

relativa do ar esta acima daquela determinada na norma em todos os ambientes

avaliados. Importante mencionar que existem diversos métodos para avaliar o
conforto térmico dos ambientes, que leva em consideragéo, entre outros parametros,
se os ambientes sdo condicionados artificialmente ou ndo. O edificio de Contagem é

condicionado artificialmente, embora tenha a opcéo pela ventilacdo natural”.

(grifou-se)
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Conforme disposto no laudo, apenas cerca de 60 por cento dos ambientes do imovel
objeto deste estudo oferecem temperatura adequada, e a umidade relativa do ar - ou
seja, a relagdo entre a quantidade de agua existente no ar (umidade absoluta) e a
quantidade méaxima que poderia haver na mesma temperatura (ponto de saturagao) —
esta acima da determinada na NR-17, em todos os ambientes avaliados.

Como o prédio é condicionado artificialmente, faz-se necessaria a modernizagéo dos
aparelhos de ar condicionado, para que tenham melhor desempenho no alcance do
conforto térmico do imével, aliada ao melhor aproveitamento da ventilagéo natural.
Caso realizadas as adaptagdes necessarias, o imével atendera, em condicdes ideais,

ao critério socioambiental de conforto térmico no ambiente de trabalho.

lluminacao:
Por fim, em relagéo a iluminagéo, a engenheira responsavel pelo relatério de vistoria
consignou que:

“Na tabela apresentada no Relatério foram verificadas situacdes pontuais (8,30%)

em que a medicdo ndo alcancou o indice de iluminadncia estabelecido na NBR 83998-

1:2013 que estabelece os parametros para iluminagdo nos ambientes de trabalho.
Foi observado, ao contrario, que na maior parte dos ambientes o nivel de iluminéncia
encontra-se acima do previsto na norma, isso ocorreu em fungéo da incidéncia de luz
solar, que poderia ser evitada com o fechamento das persianas existentes.

Importante mencionar que o sistema de iluminagéo utilizado no edificio ndo é o mais

moderno,_ por isso, & conveniente que seja realizada uma revisdo quando possivel.”.

(grifos nossos)

As condig¢des de iluminacao do edificio oferecido, onde ja funciona, desde 2003, o
Férum da Justiga do Trabalho de Contagem s&o, de acordo com o laudo, satisfatérias.
Todavia, como salientado pela SENG, € recomendavel a modernizagédo do sistema de
iluminagéo.

Conforme estudo realizado pelo engenheiro da Secretaria de Engenharia, sr. Luiz
Himer Campos, nos autos dos e-PADs 4730 e 4732/2018, é extremamente vantajosa
ambiental e economicamente a utilizagdo de lampadas de led, em substituicdo as
ldmpadas fluorescentes.
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Nesse sentido, foram desenvolvidos projetos-piloto no 6° andar do prédio sede
administrativa deste Tribunal e em algumas varas do interior, com integral substituicdo
pelas lampadas de /ed, que apontam percentuais consideraveis de economia de
energia.

Dessa forma, & recomendavel que a iluminagdo do prédio de Contagem seja
adaptada, com substituicdo das lampadas fluorescentes por iluminagao /ed.

Conclusio:

Pelo exposto, diante das condigées atuais do imdvel sob analise e considerando que
as intervencGes ora assinaladas sdo passiveis de serem realizadas, segundo
informagdes da propria Secretaria de Engenharia, entendemos ter restado atendidas
as condigbes previstas no item 3.1 e 3.2 do Edital do Chamamento PUblico realizado,
cujo teor se transcreve:

3. DA ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE
3.1. E desejavel que o imével possua elementos de sustentabilidade ambiental,

efetivamente demonstrados.
3.2. O imovel devera possuir condigées de atender aos requisitos de acessibilidade
previstos na NBR 9050 da ABNT, de forma a assegurar o direito de ir e vir das

pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

(destacou-se)

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2018.
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